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Trinkwasserwerte Lauda-Königshofen 2023
Härte- Calcium Magnesium Kalium Nitrat ph-Wert Chlorid Natrium Sulfat
bereich mmol/l ° dH mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

Stadtteil

Grenzwert - - - 50 6,5 - 9,5 250 200 250

mittel 2,22 12,30 63,90 10,90 1,10 14,80 7,95 20,00 10,10 57,50

Gerlachsheim
Versorgung durch WVMT 100% mittel 2,22 12,30 63,90 10,90 1,10 14,80 7,95 20,00 10,10 57,50

Heckfeld
Pumpwerk hart 4,18 23,40 131,00 22,30 1,70 28,40 7,20 28,50 6,30 30,70

Sachsenflur
Pumpwerk hart 4,02 22,40 123,00 23,20 1,30 32,40 7,20 20,20 8,10 39,90

Königshofen u. Beckstein
Versorgung durch WVMT 100% mittel 2,22 12,30 63,90 10,90 1,10 14,80 7,95 20,00 10,10 57,50

Unterbalbach, Oberbalbach u. Deubach
Pumpwerk ca. 60% hart 4,77 26,70 155,00 22,20 1,40 37,70 7,02 21,20 8,20 121,00
Brunnen 7514 B ca. 40% (Versorgung f. Unterbalbach,
Oberbalbach u. Deubach) hart 4,46 24,90 135,00 26,70 1,80 18,90 7,27 39,50 27,70 91,90

Marstadt (Versorgung durch WVMT 100% über
Zweckverband Grünbachgruppe) mittel 2,22 12,30 63,90 10,90 1,10 14,80 7,95 20,00 10,10 57,50

Lauda, Oberlauda, Marbach
Versorgung durch WVMT 100%

Messelhausen, Hofstetten, Hof Sailtheim, Hof

Gesamthärte
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